Qualité du réseau de distribution 

Hypothèses :  

· vu du réseau tous les signaux sont de fréquence f = 50 Hz
· les tensions ne présentent pas de composante continue

1 - Définitions :

Grandeur périodique
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 : période du signal, 
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 : Pulsation du signal

Série de Fourier d’une grandeur périodique
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Avec :  
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Forme canonique de la série de Fourier
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 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]Avec : 
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 Étant le retard de l’harmonique de rang n par rapport à y(t).

Valeur efficace d’une grandeur périodique
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Taux d’harmoniques
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2 - Caractéristiques d’un réseau monophasé de tension sinusoïdale présentant un courant périodique non sinusoïdal
Tension, courant
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Valeur efficace de i(t) : I
Fondamental du courant 
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Taux d’harmonique du courant :  
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Puissance apparente S
S = V I

Puissance active P
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Puissance réactive Q
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Puissance déformante D
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Déplacement du facteur de puissance DPF
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Facteur de puissance fp
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